
CENTRE HOSPITALIER DE LAMBALLE
Projet de surélévation et d'extension
du bâtiment "Le Briand"
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BARDAGE ZINC
sur volige et tasseaux

MOB 150mm
avec contreventement OSB

ISOLATION isoconfort 32
140mm R=4,35

ISOLATION isoconfort 32
60mm R=1,85

MEMBRANE

DOUBLAGE 2xBA13 sur Ossature

BAVETTE ZINC LAQUE Blanc

BARDAGE STRATIFIE
B – s2, d0

BARDAGE STRATIFIE
B – s2, d0

SOUS FACE STRATIFIE
B – s2, d0

COIFFE ZINC LAQUE Blanc

CHENEAU Zinc

COUVERTURE ZINC
sur volige et chevrons

ISOLATION isoconfort 35  140mm R=4

ISOLATION isoconfort 35
200mm R=5,70

MEMBRANE
CHEVRONS ENTRAXE 60cm
perpendiculaires aux solives

PLAFOND CF 1h (2xPPF13)

SOLIVAGE SUPPORT chevrons et plafond

MACONNERIE EXISTANTE

SOUS FACE STRATIFIE
B – s2, d0

PROTECTION FEU C+D ???

SUPPORT BAVETTE

3
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MACONNERIE EXISTANTE

BARDAGE STRATIFIE
B – s2, d0

SOUS FACE STRATIFIE
B – s2, d0

COIFFE ZINC LAQUE Blanc

CHENEAU Zinc

COUVERTURE ZINC
sur volige et chevrons

MEMBRANE
CHEVRONS ENTRAXE 60cm
perpendiculaires aux solives

PLAFOND CF 1h (2xPPF13)

SOLIVAGE SUPPORT chevrons et plafond

SOUS FACE demontable

COFFRE DEMI-LINTEAU

PROTECTION FEU C+D ???

ISOLATION isoconfort 35  140mm R=4

ISOLATION isoconfort 35
200mm R=5,70
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PLAFOND 60x60

TREMIE
ESCALIER
A CREER

VOLEE
ESCALIER
A CREER

RAGREAGE EPAIS

BARDAGE ZINC
sur volige et tasseaux

MOB 150mm
avec contreventement OSB

ISOLATION 150mm R=4,25 REHAUSSE PAROIS ESCALIER
sur hauteur etage 2

PUITS DE LUMIERE CF 1h
MOB 150mm avec panneau OSB

ISOLATION 200mm
Membrane

BARDAGE ZINC
BAVETTE

BARDAGE ZINC

SOUS FACE BARDAGE STRATIFIE

CHEMIN DE VISITE

TOURELLE DESENFUMAGE
AVEC SOUCHE DE TOITURE

CONDUIT DE LUMIERE METALLIQUE
COFRAGE CF 1heure "PROMAT"

CREATION EDICULE

COUVERTURE ZINC
Pente ≥5%

TOIT TERRASSE EXISTANT

PLAFOND CF 1h

PLAFOND CF 1h
PLAFOND CF 1h

PLAFOND 60x60

PLAFOND 60x60PLAFOND 60x60

CHAPE SECHE
CF 1h

ECRAN CF 1h

OFFICE
SALE

OFFICE
SALE

SALLE A MANGER

SALLE A MANGER

SOINS

POUBELLES

VS

SDB CH.55 CHAMBRE 65
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50BARDAGE STRATIFIE
B – s2, d0

BARDAGE STRATIFIE
B – s2, d0

SOUS FACE STRATIFIE
B – s2, d0

COIFFE ZINC LAQUE Blanc

SOUS FACE STRATIFIE
B – s2, d0

BARDAGE ZINC

BAVETTE ZINC LAQUE Blanc

PLAFOND 60x60

CHEVETRE REPRISE GAINE

TOURELLE DESENFUMAGE
AVEC SOUCHE DE TOITURE

PLAFOND CF 1h (2xPPF13)

CHEMIN DE VISITE

PLAFOND CF 1h

ESCALIER
Prolongé jusqu'au R+2
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CIRCULATION 2.1
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VARIABLE

PLAFOND CF 1hPLAFOND CF 1h
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LUCARNE PAROI PLEINE
Pente vers cheneau

LUCARNE AVEC FENETRE
Pente vers cheneau
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COUPE E1

COUPE E2

COUPE E3

COUPE E4

COUPE LOCAL VENTILATION 1


	13 COUPES

